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Prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, sur l'unité de gestion de :

METROPOLE-VEOLIA

Prélèvement
Unité de gestion
Installation
Point de surveillance

Localisation exacte

00139131
0753        METROPOLE-VEOLIA
 UDI     000479       ORMES
   S   0000001120   ECARTS

CENTRE DE LOISIRS LA CANAUDIERE, SALLE PEINTURE
MATER

Commune
Prélevé le : 
par : 
Type visite : 

Motif:

ORMES
lundi 29 juillet 2019 à 09h28
CARSO-LC
D1

CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L’ARRETE PREFECTORAL

Mesures de terrain

Destinataires

MONSIEUR LE RESPONSABLE - MÉTROPOLE PÔLE TERRITORIAL NORD-OUE

MONSIEUR LE PRESIDENT - ORLEANS METROPOLE

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE D'ORMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU - CGE

PARAM - Nom(Terrain) PARAM - Unité(Terrain)TER FRi valeur minTER FRI valeur maxTER FRG valeur minTER FRG valeur max
Température de l'eau   21,3 °C 25,00
Chlore libre   0,25 mg(Cl2)/L
Chlore total   0,27 mg(Cl2)/L

Résultats Limites de qualité
inférieure supérieure

Analyses laboratoire

Références de qualité
inférieure supérieure

Délégation départementale du Loiret  -  Pôle santé publique et environnementale

Affaire suivie par : 

Dominique LE FRANC

Tel : 02 38 77 31 36

Préfet du Loiret

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif)   0
Couleur (qualitatif)   0
Odeur (qualitatif)   0
Saveur (qualitatif)   0
Turbidité néphélométrique NFU   0,15 NFU 2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH   7,53 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION
Conductivité à 25°C   615 µS/cm 200,00 1100,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

Nitrates (en NO3)   33,7 mg/L 50,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
Sélénium   7 µg/L 10,00

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
Chlorure de vinyl monomère <0,004 µg/L 0,50

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901
Type del'analyse : D1N                               Code SISE de l'analyse : 00151259                             Référence laboratoire : LSE1907-66500

PESTICIDES TRIAZINES
Améthryne <0,005 µg/L 0,10

Atrazine   0,029 µg/L 0,10

Cyanazine <0,005 µg/L 0,10

Hexazinone <0,005 µg/L 0,10

Métamitrone <0,005 µg/L 0,10

Métribuzine <0,005 µg/L 0,10

Prométhrine <0,005 µg/L 0,10

Propazine <0,020 µg/L 0,10

Simazine <0,005 µg/L 0,10

Terbuméton <0,005 µg/L 0,10

Terbuthylazin <0,005 µg/L 0,10

Terbutryne <0,005 µg/L 0,10

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901
Type del'analyse : TRZ                               Code SISE de l'analyse : 00151260                             Référence laboratoire : LSE1907-66489
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PESTICIDES TRIAZINES
Flufenacet <0,005 µg/L 0,10

METABOLITES DES TRIAZINES
Atrazine-2-hydroxy <0,020 µg/L 0,10

Atrazine-déisopropyl <0,020 µg/L 0,10

Atrazine déséthyl   0,078 µg/L 0,10

Atrazine déséthyl-2-hydroxy <0,005 µg/L 0,10

Terbuméton-désethyl <0,005 µg/L 0,10

Terbuthylazin déséthyl <0,005 µg/L 0,10

Atrazine déséthyl déisopropyl   0,040 µg/L 0,10

Hydroxyterbuthylazine <0,020 µg/L 0,10

Trietazine desethyl <0,005 µg/L 0,10

PESTICIDES DIVERS
Total des pesticides analysés   0,147 µg/L 0,50

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00139131)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour  l'ensemble des
paramètres mesurés.




Signé à Orléans le 2 septembre

2019




P/ la déléguée départementale
La responsable du pôle SPE








Annaïg HELLEU

ARS du Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Bannier - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1   Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03
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